
合肥中锐学校消防泵房改造方案及预算

一.改造方案
1.原泵房内消火栓泵、稳压泵、气压水罐拆除，并移至新泵房内；
2.新泵房在顶板处扩开出入口，出入口上方做滑盖式防雨推拉门，做 单面带护栏的不锈钢踏步楼梯；
3.消防水池水排空，水池墙壁上重新开孔并做防水处理；
4.在新的消防水池底部开挖砌筑排污井，更换安装排污泵及控制柜， 排污管道引至附近污水井中；
5.消火栓泵、稳压泵、气压罐利旧，更换安装双电源控制柜、消火栓 泵控制柜、稳压泵控制柜，从配电房引一主一备两路电至双电源控制 柜；
6.新泵房内的消防水泵、稳压泵的吸水管、出水管重新敷设，消防水 泵试水阀、泄水阀回水全部回流至消防水池，消防水泵出水管接至室 外主管网；
7.主管网上安装低压压力开关，水泵控制柜处于自动状态时压力下降 到设定值时消防水泵自动启动；
8.新水泵房内设有正常照明和应急照明；
9.改造过程中需开挖的地面，施工结束后恢复原貌。




二 .工程预算

	中锐学校消防泵房改造工程报价单

	序号
	顶目名称
	计量 单位
	工程
量
	综合单价 (元)
	合价 (元)
	备注

	
1
	消防泵拆除
	工
	
20
	

	

	含吊装费、人工费

	
2
	消防泵安装
	台
	
2
	

	

	消防泵利旧
含主材费、人工费

	3
	稳压泵气压罐安装
	项
	1
	
	
	稳压泵、气压罐利旧
含主材费、人工费

	4
	辅材项
	项
	1
	
	
	

	5
	双电源柜
	台
	1
	
	
	新增控制柜
含主材费、人工费

	6
	水泵控制柜
	台
	1
	
	
	控制柜换新
含主材费、人工费

	7
	稳压泵控制柜
	台
	1
	
	
	控制柜换新
含主材费、人工费

	8
	消防泵电缆放线做桥 架和调试
	项
	1
	
	
	含主材费、人工费

	9
	泵房开洞
	工
	2
	
	
	泵房出入口

	10
	进出水管开洞
	个
	8
	
	
	水泵吸水口、出水口、 泄水口

	11
	排污泵水池开挖
	工
	6
	
	
	

	12
	排污泵水池砌砖
	项
	1
	
	
	

	
13
	排污泵
	台
	
2
	

	

	排污泵、控制柜换新
含材料费，人工费

	14
	不锈钢踏步楼梯(单
面扶手)
	项
	1
	
	
	含材料费、人工费

	15
	泵房防雨推拉门
	项
	1
	
	
	





	16
	地面开挖
	工
	10
	
	
	

	17
	室外管道敷设
	工
	8
	
	
	

	18
	室外地面恢复
	工
	10
	
	
	

	19
	水泥恢复材料
	项
	1
	
	
	

	20
	室外管道材料
	项
	1
	
	
	

	21
	合  计     (含1%税率)
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